BABI1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang _ |

PT Asia Pasific Fibers Tbk awalnya bernama PT Polysindo Eka Perkasa Tbk,
beridiri tahun 1984 dengan status PMDN, dengan pemegang saham oleh Bapak
Sinivasan, Bapak G. Manusumi, Bapak M. Ganesan, Bapak Bratakusumah dan
merupakan perusahaan manufaktur polyester chip, fiber, dan filamen yarn yang
berlokasi di Kaliwungu - Kendal.
PT Asia Pasific Fibers Tbk adalah salah satu perusahaan yang mempunyai gardu
iﬁduk sendiri dan mempunyai kapasitas daya yang besar,yaitu 76.000 megawatt. Di
gardu induk PT APF terdiri dari 3 trafo penopang yang berkapasitas 30 MVA,35
MVA dan 40 MVA, juga terdapat banyak trafo distribusi yang berkapasitas besar.
Dengan besarnya kapasitas daya yang dimiliki PT APF, maka tentunya banyak rugi —
rugi daya yang dialami perusahaan.
Rugi - rugi daya dapat menyebabkan membengkaknya biaya yang harus dibayarkan
kepada PLN tiap bulannya. Untuk menanggulangi rugi - rugi daya, maka diperlukan

pemasangan kapasitor bank yang dapat memperbaiki kerugian dari daya perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Semakin banyak beban induktif yang terpasang pada rangkaian listrik, menyebabkan
faktor daya menjadi 0,7. Maka dengan itu penulis merumuskan beberapa rumusan
masalah didalam tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut :

- Berapakah nilai kapasitor bank yang dibutuhkan untuk perbaikan faktor daya

- Berapakaly nilai efisiensi daya listrik setelah pemasangan kapasitor bank.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah pada tugas akhir kali ini yaitu:
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- Penelitian dilakukan di PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK
- Penelitian hanya menghitung faktor daya yang dihasilkan dari pemasangan

kapasitor bank.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Untuk mengetahui nilai kompensasi daya reaktif sebagai hasil dari peningkatan
faktor daya

- Untuk mengetahui pengaruh dari pemasangan kapasitbr bank terhadap beban

listrik yang digunakan ditinjau dari faktor daya yang dihasilkan.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui hasil yang diperoleh setelah pemasangan kapasitor bank
sebagai perbaikan faktor daya , terutama dari sudut pandang kelistrikan.

2. Dapat menentukan kapasitas dari kapasitor bank yang dibutuhkan, sehingga
PT ASIA PACIFIC FIBERS Tbk tidak mendapat nilai tambahan yang

dikenakan oleh PLN.

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran penelitian ini secara singkat dapat diuraikan pada sistematika penulisan
sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penelitian. manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka

bab ini berisi teori tentang, kapasitor bank, beban listrik, daya dan faktor daya,

Bab I11 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran metode penelitian dan tentang jenis data yang

dibutuhkan, teknik analisa data dan diagram alir penelitian.
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Bab IV Analisa Data Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai analisa untuk menghitung besarnya faktor daya yang
dihasilkan dari pemasangan kapasitor bank serta pengaruh dari pemasangan kapasitor
bank.

Bab V Penutup

Bab ini berisi berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil perhitungan

atau analisa data.




