
LAMPIRAN 1 

TABEL HASIL ANALISA EPANET 2.0 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



ELEVASI NODE RENCANA 

 



VELOCITY PIPA AIR RENCANA 

 



UNIT HEADLOSS PIPA 

 



PREASURE PIPA 

 



NO Uraian Satuan 

Tahun Proyeksi n 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Jumlah Penduduk Jiwa 7955 7975 7996 8016 8036 8056 8077 8097 8117 8137 8158 

2 Tingkat Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Penduduk Terlayani Jiwa 7955 7975 7996 8016 803 8056 8077 8097 8117 8137 8158 

4 Kebutuhan Air Terlayani 
            

 
a.Sambungan Rumah (SR) 

            

 
1. Tingkat Pelayanan % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 
2. Penduduk yg Terlayani Jiwa 5569 5583 5597 5611 5625 5639 5654 5668 5682 5696 5711 

 
3. Pemakaian Air l/org/hr 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
4. Kebutuhan Air l/det 6.45 6.46 6.48 6.49 6.51 6.53 6.54 6.56 6.58 6.59 6.61 

 
5. Jumlah Sambungan Unit 928 930 933 935 94 940 942 945 947 949 952 

 
b. Hidran Umum (HU) 

            

 
1. Tingkat Pelayanan % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
2. Penduduk yg Terlayani Jiwa 2387 2393 2399 2405 2411 2417 2423 2429 2435 2441 2447 

 
3. Pemakaian Air lt/org/hr 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
4. Kebutuhan Air lt/det 0.829 0.831 0.833 0.835 0.837 0.839 0.841 0.843 0.846 0.848 0.85 

 
5. Jumlah Sambungan Unit 23.87 23.93 23.99 24.05 2.41 24.17 24.23 24.29 24.35 24.41 24.47 

5 Kebutuhan Air Domestic lt/det 
           

 
(D)=(SR+HU) 

 
7.279 7.291 7.313 7.325 7.347 7.369 7.381 7.403 7.426 7.438 7.46 

6 
Kebutuhan Air Non 

Domestic             

 

a. % dari Kebutuhan 

Domestic 
% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
1. Kebutuhan Pendidikan lt/det 0.1031 0.1033 0.1035 0.1037 0.1039 0.1041 0.1043 0.1045 0.1047 0.1049 0.1051 

 
2. Kebutuhan Masjid Lt/det 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 

 
3. Kebutuhan Gereja lt/det 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 

 
b. Jumlah Kebutuhan lt/det 0.746 0.746 0.746 0.746 0.746 0.747 0.747 0.747 0.747 0.747 0.748 

7 Total Kebutuhan Air Lt/det 8.019 8.038 8.057 8.076 8.095 8.113 8.133 8.152 8.17 8.189 8.208 

 
(D+ND) 

            
8 Kehilangan Air 

            

 
a. % dari Kebutuhan Total % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
b. Jumlah Kehilangan lt/det 1.604 1.608 1.611 1.615 1.619 1.623 1.627 1.630 1.634 1.638 1.642 

9 Kebutuhan Air Rat-rata lt/det 9.628 9.644 9.670 9.686 9.712 9.738 9.754 9.780 9.807 9.823 9.849 

10 Kapasitas Produksi lt/det 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 

11 
Tambahan Air yg 

Diperlukan 
lt/det 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


