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LAMPIRAN 

Singgle Line Diagram Penyulang Gardu B3-165/1 Nolokerto GI Kaliwungu 
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Data Pengukuran Arus Beban Pada Siang & malam Hari feeder B3-165/1 

Nolokerto Gardu Induk Kaliwungu  

No 
Nama 

Gardu 
Merk 

Foto Pengukuran Arus Beban Siang & Malam 

(Amp) 
Beban 

Riil 
TRAFO 1 & 3 PHASA 

X1 

(R) 

X2 

(S) 

X3 

(T) 

X4 

(N) 
KVA 

1 B3-164 TRAFINDO 

  

 

 

26.77 

   

  

 

 

45,06 

2 B3-166/2 EBT 

  

 

 

10.19 

   

  

 

 

17,23 

3 B3-162 EBT 

  

 

 

8.67 

   

  

 

 

11,68 

4 B3-166/4 SINTRA 

  

 

 

21.61 

   

  

 

 

39,6 

5 B3-165/13 SINTRA 

  

 

 

23.56 
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37,27 

6 B3-165/18 SINTRA 

  

 

 

12.69 

   

  

 

 

21,05 

7 B3-165/21 EBT 

  

 

 

12.47 

   

  

 

 

21,21 

8 B3-25/4 EBT 

  

 

 

2.33 

   

  

 

 

3,67 

9 B3-165/27 SINTRA 

  

 

 

19.21 

   

  

 

 

30,16 

10 B3-33/4 JP 

  

 

 

11.51 

   

  

 

 

21.05 
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11 B3-165/36 BD 

   

 2.62 

   

   

 2,51 

12 B3-36/14 VOLTRA 

  

 

 

29.13 

   

  

 

 

39,53 

13 B3-165/37 UNINDO 

   

 15.05 

   

   

 8,91 

14 B3-38/3 TRAFINDO 

  

 

 

21.16 

   

  

 

 

33,99 

15 B3-38/5 TRAFINDO 

  

 

 

19.49 

   

  

 

 

35,07 

16 B3-38/8 TRAFINDO 

  

 

 

13.24 
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17,95 

17 B3-38/11 SINTRA 

  

 

 

16.3 

   

  

 

 

21,74 

18 B3-165/39 STARLITE 

    

18.41 

   

    

14,21 

19 B3-40B EBT 

  

 

 

12.41 

   

  

 

 

22,88 

20 B3-40C BD 

  

 

 

20.17 

   

  

 

 

42,11 

21 B3-40F SINTRA 

  

 

 

12.58 

   

  

 

 

24,64 
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22 B3-40/3 EBT 

  

 

 

26.88 

   

  

 

 

38,96 

23 B3-40/4 SINTRA 

  

 

 

14.3 

   

  

 

 

18,85 

24 B3-165/41 SINTRA 

  

 

 

18.57 

   

  

 

 

34,67 
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Surat Validasi Data PT.PLN (Persero) UP 3 Semarang Tengah 

 

 

 


